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複盤
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1 原有
A棟B1F
中控室

鋼骨平面結構圖(一) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

2 原有
A棟B1F
中控室

鋼骨平面結構圖(二) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

3 原有
A棟B1F
中控室

ARABF001 空調系統 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

4 原有
A棟B1F
中控室

ARACF001 消防給/排水圖 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

5 原有
A棟B1F
中控室

ARADF001 景觀圖 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

6 原有
A棟B1F
中控室

電力系統(一) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

7 原有
A棟B1F
中控室

電力系統(二) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

8 原有
A棟B1F
中控室

電力系統(三) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

9 原有
A棟B1F
中控室

建築竣工圖(一) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

10 原有
A棟B1F
中控室

建築竣工圖(二) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

11 原有
A棟B1F
中控室

建築竣工圖(三) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

12 原有
A棟B1F
中控室

ARAGF001
高架地板、電梯、

升降機配置
本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

13 原有
A棟B1F
中控室

玻璃惟幕(一) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

14 原有
A棟B1F
中控室

玻璃惟幕(二) 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

15 原有
A棟B1F
中控室

ARAIF001 建築執照圖 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

16 原有
A棟B1F
中控室

ARBAA001 冰水主機 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

17 原有
A棟B1F
中控室

ARBBA001 空調水泵 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

18 原有
A棟B1F
中控室

ARBCA001 熱交換器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

19 原有
A棟B1F
中控室

ARCAA001 消音箱 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

20 原有
A棟B1F
中控室

ARCBA001 空氣排氣控制 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

21 原有
A棟B1F
中控室

ARCCA001 電阻暖氣盤 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

22 原有
A棟B1F
中控室

ARBDA001 管路專用品 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

23 原有
A棟B1F
中控室

ARCDA001 終端箱 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

24 原有
A棟B1F
中控室

ARBEA001 冷卻水塔 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

25 原有
A棟B1F
中控室

ARCEA001 風管附件 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

26 原有
A棟B1F
中控室

ARCFA001 保溫材 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

27 原有
A棟B1F
中控室

ARBFA001 化學藥劑水處理 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

28 原有
A棟B1F
中控室

ARBGA001 電腦室空調箱 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本
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29 原有
A棟B1F
中控室

ARCGA001 離心風扇 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

30 原有
A棟B1F
中控室

ARCHA001 軸流風扇 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

31 原有
A棟B1F
中控室

ARCIA001 壁扇 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

32 原有
A棟B1F
中控室

ARCJA001 風口資料 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

33 原有
A棟B1F
中控室

ARBLA001 水管保溫材 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

34 原有
A棟B1F
中控室

ARCKA001 排煙管 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

35 原有
A棟B1F
中控室

ARBHA001 整體空調箱 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

36 原有
A棟B1F
中控室

ARCLA001 UIU地板型出風口 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

37 原有
A棟B1F
中控室

ARBMA001 臭氣產生器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

38 原有
A棟B1F
中控室

ARBMA001 砂過濾器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

39 原有
A棟B1F
中控室

ARCMA001 壁震設備 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

40 原有
A棟B1F
中控室

ARDAA001 儲油槽及附件 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

41 原有
A棟B1F
中控室

ARBIA001 散熱器盤管 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

42 原有
A棟B1F
中控室

ARBJA001 落地風機盤管 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

43 原有
A棟B1F
中控室

ARBKA001 小型風機 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

44 原有
A棟B1F
中控室

AREAA001 水系統I/O表 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

45 原有
A棟B1F
中控室

AREBA001 AIR Side盤內接線圖 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

46 原有
A棟B1F
中控室

ARECA001 MMI程式 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

47 原有
A棟B1F
中控室

AREDA001 Water Side監控圖面 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

48 原有
A棟B1F
中控室

AREEA001 能源管理計算資料 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

49 原有
A棟B1F
中控室

AREFA001 DDC(RCP)接線圖 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

50 原有
A棟B1F
中控室

AREGA001 水系統操作手冊 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

51 原有
A棟B1F
中控室

AREHA001 門禁中文操作說明書 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

52 原有
A棟B1F
中控室

AREIA001 控制閥 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

53 原有
A棟B1F
中控室

AREJA001 閥門驅動器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

54 原有
A棟B1F
中控室

AREKA001 各式閥類 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

55 原有
A棟B1F
中控室

ARELA001 三通控制閥 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

56 原有
A棟B1F
中控室

AREMA001 直接數位控制器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

一期設備及圖說清冊960528
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57 原有
A棟B1F
中控室

ARENA001 溫濕度感測器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

58 原有
A棟B1F
中控室

AREOA001 壓力感測及控制器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

59 原有
A棟B1F
中控室

AREPA001 風門驅動器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

60 原有
A棟B1F
中控室

AREQA001 輔助控制元件 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

61 原有
A棟B1F
中控室

ARERA001 溫濕度控制器 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

62 原有
A棟B1F
中控室

ARESA001 空調控制產品型錄 本 2 現有 2 0 2 0 管委會及捷正各保管一本

一期設備及圖說清冊960528
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63 原有 A棟B1F機房 ADEDA010 電腦室空調箱CRU-A 台 0 報廢 1 1 1 1
95年度辦理報廢除帳-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

64 原有 A棟B1F機房 ADMBA001~007 散熱器盤管RC-1~7 台 7 現有 7 0 7 0 EG：3台，CPS：4台

65 原有 A棟B1F機房 ADDBA001~004 一次冰水泵PCHP-1~4 台 4 現有 4 0 4 0

66 原有 A棟B1F機房 ADDBA005~007 一次冰水泵PCHP-5~7 台 3 現有 3 0 3 0

67 原有 A棟B1F機房 ADDEA001~004 二次冰水泵SCHP-1~4(含變
頻器) 台 4 現有 4 0 4 0

68 原有 A棟B1F機房 ADDFA001~004 乙二醇冰水泵GCHP-1~4 台 4 現有 4 0 4 0

69 原有 A棟B1F機房 ADMAA001~004 平片式熱交換器FPHX-1~4 台 4 現有 4 0 4 0

70 原有 A棟B1F機房 ADKBA001 乙二醇灌注系統 組 1 現有 1 0 1 0

71 原有
A棟B1F
中控室庫房

AMFAA001~005 攜帶式操作終端機
（DAK)

組 4 現有 4 0 4 0
95年度辦理報廢除帳1組-簽呈

AB9506010(附件一)

72 原有 A棟B1F機房 ABAAA001~002 火警受信總機
(含廣播主機) 組 1 現有 1 0 1 0

73 原有 A棟B1F機房 AABAA001~033 中壓配電盤 組 33 現有 33 0 33 0

74 原有 A棟B1F機房 AACAA001~052 高低壓配電盤 組 52 現有 52 0 52 0

75 原有 A棟B1F機房 AADAA001~002 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 2 現有 2 0 2 0

76 原有 A棟B1F機房 AAEAA001 電池充電機 組 1 現有 1 0 1 0

77 原有 園區現場 AFBAF001~218 CCTV攝影機 組 198 現有 198 0 198 0
95年度辦理報廢除帳20組-專案簽

呈AB9506010(附件一)

78 原有 A棟1F大廳

門禁電腦
AHAAA001
網路控制器
AHBAA001

門禁管制系統（門禁電腦

IBM XSERIES 206M COU PD

3.0G RAM512M, HD80G 、

系統軟體 GE ，網路控制器

，門禁控制主機×55，感應

式讀×29，陽極鎖×2）

套 1 現有 1 0 1 0

79 原有 A棟B1F機房 ADHAA001~002 排煙機SEF-A-B1-1,2 台 0 報廢 2 2 2 2
95年度辦理報廢除帳2台-簽呈

AB9506010(附件一)2台未清除

80 原有 A棟B1F機房 ADIBA001~002 化學藥品補充系統 台 2 現有 2 0 2 0

81 原有 A棟B1F機房 ADJAA001~002 空氣分離器 20" 台 2 現有 2 0 2 0

82 原有 A棟B1F機房 ADHAA001 排煙風機3ψ-
480V-5HP 台 1 現有 1 0 1 0

83 原有 A棟B2F機房 ADHCA001~008 停車場排風機
EF-A-B2-1~8 台 8 現有 8 0 8 0

84 原有 A棟B2F機房 ADHCA009~012 停車場排風機
EF-A-B2-9~12 台 4 現有 4 0 4 0

一期設備及圖說清冊960528
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85 原有 A棟B2F機房 ADEBA001~010 整裝空調箱AHU-B2-1~10 台 10 現有 10 0 10 0

86 原有
A棟B2F機房

C-GIS室
ADHKA001~004 落地式冷風機 台 4 現有 4 0 4 0

87 原有 A棟B2F機房 ADCAA001~010 儲冰槽 組 10 現有 10 0 10 0

88 原有 A棟B2F機房 ADGBA001~004 壓力鼓風機PB-1~4 台 4 現有 4 0 4 0

89 原有 A棟B2F機房 ADDAA001~007 冷卻水泵CWP-1~7 台 7 現有 7 0 7 0

90 原有 A棟B2F機房 ADDDA001~004 散熱器水泵RWP-1~4 台 4 現有 4 0 4 0 CPS用

91 原有 A棟B2F機房 ADAAA001~004 螺旋式冰水機CH-1~4 台 4 現有 4 0 4 0

92 原有 A棟B2F機房 ADABA001~002 離心式冰水機CH-5~6 台 2 現有 2 0 2 0

93 原有 A棟B2F機房 ADACA001 氣冷式冰水機CH-7 台 0 現有 1 1 1 1
95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

94 原有 A棟B2F機房 ADKAA001~007 乙醇灌注系統 台 7 現有 7 0 7 0

95 原有 A棟B2F機房 ADIAA001~002 化學藥品補充系統 套 2 現有 2 0 2 0

96 原有 A棟B2F機房 ADLAA001~004 膨脹槽150GAL 只 4 現有 4 0 4 0

97 原有 A棟B2F機房 ADJBA001~004 空氣分離器6" 只 4 現有 4 0 4 0 CPS用

98 原有 A棟B2F機房 ACAAA001 加壓泵WP-A-1（40HP） 套 1 現有 1 0 1 0

99 原有 A棟B2F機房 ACABA001 污水泵SE-A-1（1.5HP） 套 1 現有 1 0 1 0

100 原有 A棟B2F機房 ACABA002 廢水泵SP-A-1（7.5HP） 套 1 現有 1 0 1 0

101 原有 A棟B2F機房 ACABA003 廢水泵SP-A-2（1HP） 套 1 現有 1 0 1 0

102 原有 A棟B2F機房 ACABA004 廢水泵SP-A-3（7.5HP） 套 1 現有 1 0 1 0

103 原有 A棟B2F機房 ABCAA001 消防泵（50HP） 套 1 現有 1 0 1 0

104 原有 A棟B2F機房 ABCBA001 撒水泵（125HP） 套 1 現有 1 0 1 0

105 原有 A棟B2F機房 ABCCA001 泡沫泵（30HP） 套 1 現有 1 0 1 0

106 原有
A棟B2F機房

C-GIS室
AAAAA001

69KV C-GIS
(高壓配電盤) 組 1 現有 1 0 1 0

107 原有 A棟B2F機房 AACAA053~076 高低壓配電盤 組 24 現有 24 0 24 0

108 原有 A棟B2F機房 AAFAA001~003 69KV 電力變壓器 組 3 現有 3 0 3 0

109 原有 A棟B2F機房 AAGAA001~003 緊急發電機2000KW 組 3 現有 3 0 3 0

110 原有 A棟B2F機房 AAHAA001~004 柴油引擎不斷電設備
1000KVA 組 3 現有 3 0 3 0

95年度辦理報廢除帳1組-簽呈

AB9506010(附件一)1組基座未清

除

111 原有
A棟1F警衛室

(A0115)
ABAAA002 火警受信副機 套 1 現有 1 0 1 0

一期設備及圖說清冊960528
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112 原有 X大廳1F AIAAA001 電動升降機 台 1 現有 1 0 1 0

113 原有
A棟B1F
中控室

AEAA001

(a)網域主控站
ALR Revolution 2X
（CPU X86FAMILY 6
MODEL 3 STEPPING 3
,RAM256,HD4G）

台 1 現有 1 0 1 0 中央監控室設備(BINS)

114 原有
A棟B1F
中控室

AEBAA001

(b)檔案伺服器

IBM XSERIES 206M（COU

P4 3.2G RAM2G 磁碟陣列

500G）

台 1 現有 1 0 1 0 中央監控室設備(BINS)

115 原有
A棟B1F
中控室

AECAA001~005

(c)各棟操作站ALR

 2X HP LC II

（CPU X86FAMILY 6

MODEL 3 STEPPING 4

,RAM256,HD4G）

IBM XSERIES 206M（COU

PD 3.0G RAM2G HD500G）

台 5 現有 5 0 5 0
中央監控室設備(BINS)(A

棟故障)

116 原有
A棟B1F
中控室

AEDAA001~003

(d)全區工作站

HP LC II （CPU X86FAMILY

6 MODEL 3 STEPPING 3

,RAM256,HD4G）

HP LC III（CPU

X86FAMILY 6 MODEL 5

STEPPING 2

,RAM256,HD4G）

台 3 現有 3 0 3 0 中央監控室設備(BINS)

117 原有
A棟B1F
中控室

AEEAA001

(e)CPMCS操作站
HP LC II（CPU
X86FAMILY 6 MODEL 3
STEPPING 3
,RAM256,HD4G）

台 1 現有 1 0 1 0
中央監控室設備(BINS)(已

更新)

118 原有
A棟B1F
中控室

AEFAA001~002 (f)雷射印表機JET PRINT 5SI 台 2 現有 2 0 2 0

119 原有
E棟B2F儲藏室

(EB212)
AEFBE001 (g)彩色噴墨印表機BJC 5500 台 1 現有 1 0 1 0

120 原有
E棟B2F儲藏室

(EB212)
AEFCE001~010 (h)EPSON噴墨印表機Stylus

1500C 台 0 現有 6 6 6 6
95年度辦理報廢除帳10台-簽呈

AB9506010(附件一)6台未清除

121 原有
A棟B1F
中控室

AEGAA001 集線器3300 (3COM) 台 1 現有 1 0 1 0

122 原有
A棟B1F
中控室

AEGFDA001 繪圖機
 hp Designjet 450c 台 1 現有 1 0 1 0

123 原有
A棟B1F
中控室

AEHAA001 排煙控制站 組 1 現有 1 0 1 0

124 原有 A棟 ABDAA001~020 20型滅火器(20P) 支 20 現有 20 0 20 0

125 原有 A棟 ABEAA001~007 緊急照明燈 個 7 現有 5 -2 5 -2
住戶裝潢拆除：

A-1F(2個)
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126 原有
B棟B1F電氣開
關室(BB110)

ADHEB001~002 電氣室風扇
VF-B-B1-1.2

台 0 報廢 2 2 2 2
95年度辦理報廢除帳2台-簽呈

AB9506010(附件一)2台未清除

127 原有 B棟B1F卸貨區 AIBAB001~003 卸貨平台昇降機 台 0 報廢 3 3 3 3
95年度辦理報廢除帳3台-簽呈

AB9506010(附件一)3台未清除

128 原有 B棟PH機房 ADEAB001~003 空調箱AHU-B-P-1~3(含變
頻器4台) 台 3 現有 3 0 3 0

129 原有 B棟PH機房 ADHIB001~003 回風機RF-B-P-1~3
(含變頻器) 台 3 現有 3 0 3 0

130 原有 B棟PH機房 ADHGB001~002 廁所排風機TF-B-P-1~2 台 2 現有 2 0 2 0

131 原有 B棟PH機房 ADHJB001 梯間正壓風機SPF-B-P-1(含
變頻器) 台 1 現有 1 0 1 0

132 原有 B棟PH機房 ADHHB001~004 電梯間排風機EF-B-P-1~4 台 4 現有 4 0 4 0

133 原有 B棟 AICAB001~003 自走式洗窗機(VENUS)B6F
×2,B7F×1 台 0 報廢 3 3 3 3

95年度辦理報廢除帳3台-簽呈

AB9506010(附件一)3台未清除

134 原有 B棟RF AICBB001 自走式洗窗機
(JUNIOR 115A)--BRF×1 台 0 報廢 1 1 1 1

95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

135 原有 B棟 AICCB001~002 移動式吊桿(DAVIT)B7F×2 支 0 報廢 2 2 2 2
95年度辦理報廢除帳2支-簽呈

AB9506010(附件一)2支未清除

136 原有 B棟 AICDB001 洗窗機吊籃(ALTAL型)D1F
×1 台 0 報廢 1 1 1 1

95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

137 原有 B棟RF AAIAB001~002 避雷針 支 2 現有 2 0 2 0

138 原有 B棟PH機房 AACAB001~015 高低壓配電盤 組 15 現有 15 0 15 0

139 原有 B棟PH機房 AADAB001 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 1 現有 1 0 1 0

140 原有
B棟B1F機房

(BB110)
AACAB016~029 高低壓配電盤 組 14 現有 14 0 14 0

141 原有
B棟B1F機房

(BB110)
AADAB002 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 1 現有 1 0 1 0

142 原有 B棟PH機房 ACAAB001~002 給水加壓泵WP-B-2（
7.5HP）

套 1 現有 1 0 1 0

143 原有 B棟PH機房 ACAAB001~002 給水加壓泵WP-B-3（2HP） 套 1 現有 1 0 1 0

144 原有
B棟B2F機房

(BB204)
ACACB001 揚水泵WP-B-1（5HP） 套 1 現有 1 0 1 0

145 原有
B棟B2F機房

(BB204)
ACABB001~003 污水泵SE-B-1（2HP） 套 1 現有 1 0 1 0

146 原有
B棟B2F機房

(BB204)
ACABB001~003 廢水泵SP-B-1（0.5HP） 套 1 現有 1 0 1 0

147 原有
B棟B2F機房

(BB204)
ACABB001~003 廢水泵SP-B-2（1HP） 套 1 現有 1 0 1 0

148 原有 B棟 AIJAB001~004 電梯 台 4 現有 4 0 4 0

149 原有 B棟1F ABABB001 火警受信副機 組 1 現有 1 0 1 0

150 原有 B棟 ABDAB001~053 20型滅火器(20P) 支 53 現有 53 0 53 0

151 原有 B棟 ABEAB001~049 緊急照明燈 個 49 現有 49 0 49 0
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152 原有

C棟B1F
停車場

(CB114,115)
ADHDC001~004 停車間通風機VF-C-B1-1~4 台 4 現有 4 0 4 0

153 原有
C棟B1F電氣開
關室(CB116)

ADHC001 電氣室風扇VF-C-B1-5,6 台 0 報廢 2 2 2 2
95年度辦理報廢除帳2台-簽呈

AB9506010(附件一)2台未清除

154 原有
C棟B1F
卸貨區

AIBAC001~003 卸貨平台昇降機 台 0 報廢 3 3 3 3
95年度辦理報廢除帳3台-簽呈

AB9506010(附件一)3台未清除

155 原有
C棟7F
電梯機房

ADHHC001~003 電梯機房排風機EF-C-7-1~3 台 3 現有 3 0 3 0

156 原有 C棟PH機房 ADEAC001~004 空調箱AHU-C-P-1~4
(含變頻器) 台 4 現有 4 0 4 0

157 原有 C棟PH機房 ADHIC001~004 回風機RF-C-P-1~4
(含變頻器) 台 4 現有 4 0 4 0

158 原有 C棟PH機房 ADHGC001~002 廁所排風機TF-C-P-1~2 台 2 現有 2 0 2 0

159 原有 C棟PH機房 ADHJC001 梯間正壓風機SPF-C-R-1(含
變頻器) 台 1 現有 1 0 1 0

160 原有 C棟PH機房 ADHHC001~003 電梯機房排風機EF-C-P-1~3 台 3 現有 3 0 3 0

161 原有 C棟 AICAC001~003 自走式洗窗機(VENUS)C7F
×1,C9F×1 台 0 報廢 2 2 2 2

95年度辦理報廢除帳2台-簽呈

AB9506010(附件一)2台未清除

162 原有 C棟RF AICBC001 自走式洗窗機
(JUNIOR 115V)--CRF×1 台 0 報廢 1 1 1 1

95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

163 原有 C棟 AICCC001~006 移動式吊桿(DATAL
型)C7~9F各×2 支 0 報廢 6 6 6 6

95年度辦理報廢除帳6支-簽呈

AB9506010(附件一)6支未清除

164 原有 C棟 AICDC001 洗窗機吊籃(ALTAL型)C7F
×1 台 0 報廢 1 1 1 1

95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

165 原有 C棟RF AAIAC001~002 避雷針 支 2 現有 2 0 2 0

166 原有 C棟PH機房 ACAAC001~002 給水加壓泵WP-C-2（
7.5HP）

套 1 現有 1 0 1 0

167 原有 C棟PH機房 ACAAC001~002 給水加壓泵WP-C-3（2HP） 套 1 現有 1 0 1 0

168 原有 C棟PH機房 AACAC001~029 高低壓配電盤 組 15 現有 15 0 15 0

169 原有 C棟PH機房 AADAC001~002 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 1 現有 1 0 1 0

170 原有
C棟B1機房

(CB116)
AACAC001~029 高低壓配電盤 組 14 現有 14 0 14 0

171 原有
C棟B1機房

(CB116)
AADAC001~002 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 1 現有 1 0 1 0

172 原有
C棟B2F機房

(CB207)
ACACC001 揚水泵WP-C-1（10HP） 套 1 現有 1 0 1 0

173 原有
C棟B2F機房

(CB207)
ACABC001~003 污水泵SE-C-1（2HP） 套 1 現有 1 0 1 0

174 原有
C棟B2F機房

(CB207)
ACABC001~003 廢水泵SP-C-1（0.5HP） 套 1 現有 1 0 1 0

175 原有
C棟B2F機房

(CB207)
ACABC001~003 廢水泵SP-C-2（1HP） 套 1 現有 1 0 1 0

176 原有 C棟 AIJAC001~007 電梯 台 7 現有 7 0 7 0
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177 原有 C棟1F ABABC001 火警受信副機 組 1 現有 1 0 1 0

178 原有 C棟 ABDAC001~079 20型滅火器(20P) 支 79 現有 79 0 79 0

179 原有 C棟 ABEA001~064 緊急照明燈 個 64 現有 64 0 64 0

180 原有

D棟B1F
停車場

(DB113~114)
ADHDD001~012 停車間通風機

VF-D-B1-1~12 台 8 現有 8 0 8 0

181 原有 D棟B1F停車場 ADHED001~002 停車間通風機

VF-D-B1-9~10 台 2 報廢 2 0 2 0

182 原有
D棟B1F停車場

(DB115)
ADHED003~004 電氣室風扇

VF-D-B1-11~12 台 0 報廢 2 2 2 2
95年度辦理報廢除帳2台-簽呈

AB9506011(附件一)2台未清除

183 原有
D棟B1F
卸貨區

AIBAD001~003 卸貨平台昇降機 台 0 報廢 3 3 3 3
95年度辦理報廢除帳3台-簽呈

AB9506010(附件一)3台未清除

184 原有
D棟9F
電梯機房

ADHHD001~003 電梯機房排風機EF-D-9-1~3 台 3 現有 3 0 3 0

185 原有 D棟PH機房 ADEAD001~004 空調箱AHU-D-P-1~4
(含變頻器8台) 台 4 現有 4 0 4 0

186 原有 D棟PH機房 ADHID001~004 回風機RF-D-P-1~4
(含變頻器) 台 4 現有 4 0 4 0

187 原有 D棟PH機房 ADHGD001~002 廁所排風機TF-D-P-1~2 台 2 現有 2 0 2 0

188 原有 D棟PH機房 ADHJD001 梯間正壓風機SPF-D-P-1(含
變頻器) 台 1 現有 1 0 1 0

189 原有 D棟PH機房 ADHBE001~002 緊急排送風機
SEF-D-P-1,SSF-D-P-1 台 2 現有 2 0 2 0

190 原有 D棟PH機房 ADHHD001~003 電梯機房排風機EF-D-P-1~3 台 3 現有 3 0 3 0

191 原有 D棟RF AFCAD001~002 自走式洗窗機(VENUS)D9F
×1,D11F×1 台 0 報廢 2 2 2 2

95年度辦理報廢除帳2台-簽呈

AB9506010(附件一)2台未清除

192 原有 D棟RF AICBD001 自走式洗窗機
(JUNIOR 115A)--RF×1 台 0 報廢 1 1 1 1

95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

193 原有 D棟 AICCD001~004 移動式吊桿(DAVIT)D9F×
2,D10F×2 支 0 報廢 4 4 4 4

95年度辦理報廢除帳4支-簽呈

AB9506010(附件一)4支未清除

194 原有 D棟 AICD001 洗窗機吊籃(ALTAL型)D1F×

1
台 0 報廢 1 1 1 1

95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

195 原有 D棟1F南側 AQAAD001 卸貨平台用地 m^2 0.1004 現有 0.1 0 0.1 0

196 原有
D棟1F
南側外圍

AQABD001 卸貨平台(車位) 部 0.0122 現有 0.012 0 0.012 0

197 原有 D棟RF AAIAD001~002 避雷針 支 2 現有 2 0 2 0

198 原有 D棟PH機房 ACAAD001~002 給水加壓泵WP-D-2（
7.5HP）

套 1 現有 1 0 1 0

199 原有 D棟PH機房 ACAAD001~002 給水加壓泵WP-D-3（2HP） 套 1 現有 1 0 1 0

200 原有 D棟1F外圍 ACCAD001 景觀灌溉系統 套 1 現有 1 0 1 0

201 原有 D棟PH機房 AACAC001~029 高低壓配電盤 組 15 現有 15 0 15 0

202 原有 D棟PH機房 AADAD001~002 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 1 現有 1 0 1 0
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203 原有
D棟B1F機房

(DB115)
AACAD001~029 高低壓配電盤 組 14 現有 14 0 14 0

204 原有
D棟B1F機房

(DB115)
AADAD001~002 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 1 現有 1 0 1 0

205 原有
D棟B2F機房

(DB208)
ACACD001 揚水泵WP-D-1（15HP） 套 1 現有 1 0 1 0

206 原有
D棟B2F機房

(DB208) ACABD001~003 污水泵SE-D-1（2HP） 套 1 現有 1 0 1 0

207 原有
D棟B2F機房

(DB208)
ACABD001~003 廢水泵SP-D-1（7.5HP） 套 1 現有 1 0 1 0

208 原有
D棟B2F機房

(DB208)
ACABD001~003 廢水泵SP-D-2（1HP） 套 1 現有 1 0 1 0

209 原有 D棟 AIJAD001~007 電梯 台 7 現有 7 0 7 0

210 原有 D棟1F ABABD001~002 火警受信副機 組 1 現有 1 0 1 0

211 原有 D棟8F電信室 ABABD001~002 火警受信副機 組 1 現有 1 0 1 0

212 原有 D棟 ABDAD001~099 20型滅火器(20P) 支 99 現有 99 0 99 0

213 原有 D棟 ABEAD001~088 緊急照明燈 個 88 現有 88 0 88 0

214 原有
E棟B1F停車場

(EB109,110)
ADHDE00~1004 停車間通風機

VF-E-B1-1~4 台 4 現有 4 0 4 0

215 原有
E棟B1F停車場

(EB107)
ADHEE001~002 電氣室風扇VF-E-B1-5~6 台 0 報廢 2 2 2 2

95年度辦理報廢除帳2台-簽呈

AB9506010(附件一)2台未清除

216 原有 E棟B1F卸貨區 AIBAE001~002 卸貨平台昇降機 台 0 報廢 2 2 2 2
95年度辦理報廢除帳2台-簽呈

AB9506010(附件一)2台未清除

217 原有 E棟B1F外圍 AJAAE001~003 燃油儲槽

(含液位指示器)
台 3 現有 3 0 3 0

218 原有
E棟B2F機房

(EB211)
AJBAE001~003 燃油泵FOP-1~3 台 3 現有 3 0 3 0

219 原有 E棟10F機房 ABCAE001 消防泵（25HP） 組 1 現有 1 0 1 0

220 原有 E棟10F機房 ABCBE001 撒水泵（75HP） 組 1 現有 1 0 1 0

221 原有 E棟10F機房 ABCDE001 連結送水泵（100HP） 組 1 現有 1 0 1 0

222 原有 E棟10F電信室 ABABE001~002 火警受信副機 組 1 現有 1 0 1 0

223 原有 E棟10F機房 ADHHE001~005 電梯機房排風機EF-E-10-1~5 台 5 現有 5 0 5 0

224 原有 E棟PH機房 ADEAE001~004 空調箱AHU-E-P-1~4
(含變頻器8台) 台 4 現有 4 0 4 0

225 原有 E棟PH機房 ADHIE001~004 回風機RF-E-P-1~4
(含變頻器) 台 4 現有 4 0 4 0

226 原有 E棟PH機房 ADHGE001~002 廁所排風機TF-E-P-1~2 台 2 現有 2 0 2 0

227 原有 E棟PH機房 ADHJE001 梯間正壓風機SPF-E-P-1(含
變頻器) 台 1 現有 1 0 1 0

228 原有 E棟PH機房 ADHBE001~002 緊急排送風機
SEF-E-P-1,SSF-E-P-1 台 2 現有 2 0 2 0

229 原有 E棟PH機房 ADHHE001~006 電梯機房排風機EF-E-P-1~6 台 6 現有 6 0 6 0
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230 原有 E棟RF ADBAE001~008 冷卻水塔CT-1~8
(含變頻器) 台 8 現有 8 0 8 0

231 原有 E棟PH機房 ADPAE001~002 臭氧系統 台 2 現有 2 0 2 0

232 原有 E棟PH機房 ADFAE001~002 砂過濾器 台 2 現有 2 0 2 0

233 原有 E棟PH機房 ADGAE001 空氣壓縮機 台 1 現有 1 0 1 0

234 原有 E棟PH機房
ADBNAE001~00

2 密閉式膨脹水箱 只 2 現有 2 0 2 0

235 原有 E棟RF AGGBE001~006 天線 組 6 現有 6 0 6 0

236 原有 E棟RF AICAE001~003 自走式洗窗機
(VENUS)E11F×2,E13F×1 台 0 報廢 3 3 3 3

95年度辦理報廢除帳3台-簽呈

AB9506010(附件一)3台未清除

237 原有 E棟RF AICBE001 自走式洗窗機
(JUNIOR 115A)--ERF×1 台 0 報廢 1 1 1 1

95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

238 原有 E棟RF AICCE001~002 移動式吊桿(DAVIT)E11F×2 支 0 報廢 2 2 2 2
95年度辦理報廢除帳2支-簽呈

AB9506010(附件一)2支未清除

239 原有 E棟 AICDE001 洗窗機吊籃(ALTAL
型)E11F×1 台 0 報廢 1 1 1 1

95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

240 原有 E棟RF AAIAE001~002 避雷針 支 2 現有 2 0 2 0

241 原有 E棟PH機房 ACAAE001~002 給水加壓泵WP-E-3（
7.5HP）

套 1 現有 1 0 1 0

242 原有 E棟PH機房 ACAAE001~002 給水加壓泵WP-E-4（2HP） 套 1 現有 1 0 1 0

243 原有 E棟1F外圍 ACCAE001 景觀灌溉系統 套 1 現有 1 0 1 0

244 原有 E棟PH機房 AACAE001~029 高低壓配電盤 組 15 現有 15 0 15 0

245 原有 E棟PH機房 AADAE001~002 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 1 現有 1 0 1 0

246 原有
E棟B1F機房

(EB107)
AACAE001~029 高低壓配電盤 組 14 現有 14 0 14 0

247 原有
E棟B1F機房

(EB107)
AADAE001~002 電力計費配電盤

(Power SCADA)
組 1 現有 1 0 1 0

248 原有
E棟B2機房

(EB211)
ACACE001~002 揚水泵WP-E-1（25HP） 套 1 現有 1 0 1 0

249 原有
E棟B2機房

(EB211)
ACACE001~002 揚水泵WP-E-2（20HP） 套 1 現有 1 0 1 0

250 原有
E棟B2機房
(EB204,209)

ACABE001~002 污水泵SE-E-1（2HP） 套 1 現有 1 0 1 0

251 原有
E棟B2機房
(EB204,209)

ACABE001~002 廢水泵SP-E-1（7.5） 套 1 現有 1 0 1 0

252 原有 E棟 AIJAE001~008 電梯 台 8 現有 8 0 8 0

253 原有 E棟1F ABABE001~002 火警受信副機 組 1 現有 1 0 1 0

254 原有 E棟 ABDAE001~091 20型滅火器(20P) 支 91 現有 91 0 91 0

255 原有 E棟 ABEAE001~043 緊急照明燈 個 77 現有 77 0 77 0

256 原有 X廳 ADHAC001~002 排煙機SEF-X-R-1~2 台 2 現有 2 0 2 0
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257 原有 X廳 AICEX001 吊籠SOLO  D1F×1 台 0 報廢 1 1 1 1
95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

258 原有 X廳 AICFX001 吊籠ALTAL  D1F×1 台 0 報廢 1 1 1 1
95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一1台未清除

259 原有 X廳 AIGX001~004 洗窗機懸吊系統 套 0 報廢 4 4 4 4
95年度辦理報廢除帳4套-簽呈

AB9506010(附件一)4套未清除

260 原有
X廳B1F機房
(CB112,113)

ADECC001~002 空調箱AHU-X-B1-1~2 台 2 現有 2 0 2 0

261 原有 Y廳 ADHAD001~002 排煙機SEF-Y-R-1~2 台 2 現有 2 0 2 0

262 原有 Y廳 AICEY001 吊籠SOLO  D1F×1 台 0 報廢 1 1 1 1
95年度辦理報廢除帳1台-簽呈

AB9506010(附件一)1台未清除

263 原有 Y廳 AICGY001~004 洗窗機懸吊系統 套 0 報廢 4 4 4 4
95年度辦理報廢除帳4套-簽呈

AB9506010(附件一)4套未清除

264 原有
Y廳B1F機房
(DB111,112)

ADECD001~002 空調箱AHU-Y-B1-1~2 台 2 現有 2 0 2 0

265 原有
全區B1F
停車場

ALIAF001~131 燈箱 組 131 現有 131 0 131 0

266 原有
全區B2F
停車場

ALIAF132~214 燈箱 組 83 現有 83 0 83 0

267 原有 全區B1F

ABDAA021~080

ABDAB054~094

ABDAC080~0136

ABDAD100~166

ABDAE092~141

滅火器 支 274 現有 274 0 274 0

268 原有 全區B2F

ABDAA081~137

ABDAB095~138

ABDAC137~193

ABDAD167~229

ABDAE142~189

滅火器 支 262 現有 266 4 266 4

269 原有 全區B1F 逃生孔 個 30 現有 30 0 30 0

270 原有 全區B2F 逃生孔 個 28 現有 28 0 28 0

271 原有 全區B1F 緊急照明燈 個 134 現有 134 0 134 0

272 原有 全區B2F 緊急照明燈 個 140 現有 140 0 140 0

273 原有 全區外圍景觀 AKAAF001~034 投光燈　1000W 個 34 現有 34 0 34 0

274 原有 全區外圍景觀 AKABF001~016 投光燈　100W 個 16 現有 16 0 16 0

275 原有 全區外圍景觀 AKABF017~019 投光燈　400W 個 3 現有 3 0 3 0

276 原有 全區外圍景觀 AKBAF001~063 庭園矮燈 個 63 現有 63 0 63 0

277 原有 全區外圍景觀 AKCAF001~025 高燈 個 25 現有 25 0 25 0

278 原有 全區外圍景觀 AKDAF001~008 階梯崁燈 個 8 現有 8 0 8 0

279 原有 全區外圍景觀 AKEAF001~017 壁燈 個 17 現有 17 0 17 0

280 原有 全區外圍景觀 AKFAF001~006 B型地底燈 個 6 現有 6 0 6 0

281 原有 全區外圍景觀 AKFBF001~036 C型地底燈 個 36 現有 36 0 36 0

282 原有 全區外圍景觀 ACCBF001~031 景觀灌溉系統之灑水頭 只 31 現有 31 0 31 0

ABFAA001~003

ABFAB001~010

ABFAC001~019

ABFAD001~016

ABFAE001~010

ABEAA008~058

ABEAA050~106

ABEAA065~136

ABEAA088~149

ABEAA078~121
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283 原有 全區外圍景觀 ASAAF001~023 樟樹 株 28 現有 28 0 28 0

284 原有 全區外圍景觀 ASABF001~081 茄冬 株 81 現有 81 0 81 0

285 原有 全區外圍景觀 ASACF001~078 大王椰子 株 81 現有 81 0 81 0

286 原有 全區外圍景觀 ASADF001~078 台灣楓香 株 78 現有 78 0 78 0

287 原有 全區外圍景觀 ASAEF001~022 山櫻 株 22 現有 22 0 22 0

288 原有 全區外圍景觀 ASAFF001 平戶杜鵑 M2 1743 現有 1743 0 1743 0

289 原有 全區外圍景觀 ASAGF001 一樓矮性仙丹花 M2 現有

290 原有 全區外圍景觀 ASAGF002 屋頂矮性仙丹花 M2 現有

291 原有 全區外圍景觀 ASAHF001 宮粉仙丹 M2 263 現有 263 0 263 0

292 原有 全區外圍景觀 ASAIF001~135 桃金孃 M2 135 現有 135 0 135 0

293 原有 全區外圍景觀 ASAJF001~037 九重葛 M2 37 現有 38 1 38 1

294 原有 全區外圍景觀 ASAGF003 一樓仙丹 M2 現有

295 原有 全區外圍景觀 ASAGF004 陽台仙丹 M2 現有

296 原有 全區外圍景觀 ASAMF001~100 厚葉石斑木 株 100 現有 100 0 100 0

297 原有 全區外圍景觀 ASANF001 錫蘭葉下珠 M2 624 現有 624 0 624 0

298 原有 全區外圍景觀 ASAOF001 非洲鳯仙花 M2 155 現有 155 0 155 0

299 原有
A棟B1F
中控室庫房

AOAAA001 沉水式污水泵浦

 CSS-310-100
台 1 現有 1 0 1 0

300 原有
E棟B2F儲藏室

(EB210)
ANDAA001 抽油馬達 台 1 現有 1 0 1 0 已損壞

301 原有
E棟B2F儲藏室

(EB210)
ANEAA001 引擎抽油機 台 1 現有 1 0 1 0 已損壞

302 原有
E棟B2F儲藏室

(EB210)
ANFAA001 噴霧機 台 1 現有 1 0 1 0 已損壞

303 原有
E棟B2F儲藏室

(EB210)
ANGAA001 工業電扇 台 12 現有 12 0 12 0

304 原有
A棟B1F
中控室庫房

AMAAA001 鉤表 TES-500 台 1 現有 1 0 1 0
95年度辦理報廢除帳5台-簽呈

AB9506010(附件一)

305 原有
A棟B1F
中控室庫房

AOBAA001~002 緊急照明燈 台 2 現有 2 0 2 0

306 原有
A棟B1F
中控室庫房

ANHAA001 吹風機 台 1 現有 1 0 1 0
95年度辦理報廢除帳1台-專案簽

呈AB9506010(附件一)

307 原有 BB215 ASKBA001 獨輪車 台 9 現有 9 0 9 0
95年度辦理報廢除帳2台-專案簽

呈AB9506010(附件一)

308 原有
A棟B1F
中控室庫房

AOCAA001 1HP 沉水泵 台 1 現有 1 0 1 0
95年度辦理報廢除帳1台-專案簽

呈AB9506010(附件一)

309 原有
A棟B1F
中控室庫房

AMBAA001 三用電表 台 1 現有 1 0 1 0
95年度辦理報廢除帳1台-專案簽

呈AB9506010(附件一)

515 515 0 515 0

590 590 0 590 0
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310 原有
A棟B1F
中控室庫房

ANAAA001~002 套筒 組 2 現有 2 0 2 0

311 原有
A棟B1F
中控室庫房

ANBAA001~002 高壓沖洗機Winner 台 2 現有 2 0 2 0

312 原有
A棟B1F
中控室庫房

ANCAA001 發電機SH6000DX 台 1 現有 1 0 1 0

313 原有
A棟B1F
中控室

ABGAA001 消防受信系統 UPS 台 1 現有 1 0 1 0

314 原有
A棟B1F
中控室

ABGBA001 消防受信系統 印表機

EPSONL300
台 1 現有 1 0 1 0

315 原有
A棟B1F
中控室

ABGCA001 消防受信系統 全平面螢幕

ACER G78 17"
台 1 現有 1 0 1 0

316 原有
A棟B1F
中控室

ABGDA001 消防受信系統 電腦 組 1 現有 1 0 1 0

317 原有
A棟B1F
中控室

ADEEA001~006 空調箱 5頓×2，10頓×4 台 6 現有 6 0 6 0

318 原有
A棟B1F
中控室

AFFAAO01~042

CCTV 監控系統（20吋螢幕
×14，數位錄放影機×13，
壓縮機×13，選台器×1，
VHS錄放影機×1）

套 1 現有 1 0 1 0

319 原有
全園區

男女廁
ASBAF001~106 全自動烘手機-SOLOMON 台 108 現有 106 -2 108 0

320 原有
A棟B1F警衛室

(AB108)
ASEAA001~002

反針孔攝影無線通訊接收

機-IC-R3 台 2 現有 2 0 2 0 1台故障

321 原有
B棟B2F
郵務室前

AQBAA001~002 600liter 油箱 具 2 現有 2 0 2 0

322 原有 A棟B1F中控室 AFGAG001 停車場電腦監視系統(含1個

螢幕及17組攝影機)
組 1 現有 1 0 1 0

323 原有 A棟1F電氣室 ASFAA001~1000
防洪治水包(使用期限為2
次) 包 1000 現有 995 -5 995 -5

324 原有
A棟

B1F中控室
AMDAA001 體溫測量器(數位紅外線熱

影診斷系統)
組 1 現有 1 0 1 0

325 原有
A棟B1F
中控室庫房

AMCAA001~005 電力計數器-OMRON
H7EC-BLM 個 5 現有 5 0 5 0

326 原有 A棟1F大門外 ASGAA001~004 告示牌(禁止停車牌) 面 4 現有 1 -3 1 -3

327 原有 BB205 ASJAA001 消毒噴灑機 台 1 現有 1 0 1 0

328 原有 BB205 ASKAA001~005 手推車 台 5 現有 5 0 5 0 4台一般、1台雙推

329 原有 A棟B1F ASLAA001~002 臨時郵務中心摺疊桌 張 2 現有 0 -2 0 -2

330 原有
A棟B1F
中控室庫房

AMEAA001 空調計費測試器-
Fluke 43 台 1 現有 1 0 1 0

331 新增
A棟B1F
中控室

AFFAAO040~041
CCTV攝影機-B2F停車場

攝影機24支（CPU P42.8G

RAM256M HD220 ）

套 2 現有 2 0 2 0

332 原有
A棟

B1,B2F機房
AHCAA001~004 B1,B2F機房門禁系統 式 1 現有 1 0 1 0

333 新增 A棟B1 AELAA010~016 19"LCD螢幕 台 7 現有 7 0 7 0

334 原有
A棟1F大廳（

BB211）
ASIAA001~070 活動式圍杆 組 70 現有 70 0 70 0
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335 原有
各棟B1F電氣開

關室

ADHFB001~004

ADHFB001~004

ADHFB001~004

ADHFB001~004

電扇(B、C、D、E棟電氣開

關室)
台 16 現有 16 0 16 0

336 原有
D-B1F ALAAD001 停車場收費系統--

主控電腦含螢幕
套 1 現有 1 0 1 0

337 原有
D-B1F ALABD001 停車場收費系統--

計收費電腦含螢幕
套 1 現有 1 0 1 0

338 原有 園區B1F

ALBAA001~002

ALBAC001~004

ALBAD001~004

ALBAE001~004

停車場收費系統--

柵欄機
組 14 現有 14 0 14 0

A-2組,C-4組,D-4組,

E-4組

339 原有 園區B1F

ALCAA001~002

ALCAC001

ALCAD001~004

ALCAE001~004

停車場收費系統--

刷卡機
只 11 現有 11 0 11 0

A-2只,C-1只,D-4只,

E-4只

340 原有
D-B1F
入口車道

ALDAD001 停車場收費系統--

票券出卡機
台 1 現有 1 0 1 0

341 原有
D-B1F
出口車道

ALEAD002 停車場收費系統--

票券讀卡機
台 1 現有 1 0 1 0

342 原有 園區電梯 ASDAF001~007 公告欄 面 7 現有 7 0 7 0

343 原有 園區1F ASNAF001~064
一樓通往外圍所有進出口-
手動防洪閘門

片 64 現有 64 0 64 0

344 原有 園區B1F

主機ALFAA001

對講機ALFBA001~002

對講機ALFBC001

對講機ALFBD001~004

對講機ALFBE001~004

停車場對講機系統

(含主機1組及對講

機個11個）

式 1 現有 1 0 1 0

主機：A-B1F中控室、對

講機(B1F)：A-2個,C-1個,D-

4個,E-4個

345 原有 園區B2F~1F

ALHAA001~003

ALHAD001

ALHAE001~002

出車警示燈 組 6 現有 6 0 6 0 (A-3組,D-1組,E-2組)

346 原有 A棟1F大廳 AHDAA001 門禁系統加裝不斷電系統
(UPS) 台 1 現有 1 0 1 0

347 原有 A棟1F大廳 ASMAA001 A棟大廳地板止滑用膠墊 件 1 現有 1 0 1 0

348 原有
E-8個,B-8個,C-

4個,D-8個

ACDAB001~008
ACDAC001~004
ACDAD001~008
ACDAE001~008

不鏽鋼濾網(平面) 28 現有 26 -2 26 -2 ，D-9F缺2個

349 原有
E-4個,B-4個,C-

8個,D-6個

ACDBB001~004
ACDBC001~008
ACDBD001~006
ACDBE001~004

不鏽鋼濾網(凸面) 22 現有 16 -6 16 -6 ，B-7F缺4個，D-11F缺2個

350 原有 全園區 ASHAF001~3000 門禁卡 3000 現有 3000 0 3000 0
已核發駐戶使用

(故障、自購、申購)

351 原有 全園區

ABDBA001~081

ABDBB001~227

ABDBC001~214

ABDBD001~288

ABDBE001~310

10型滅火器

(10P自動懸掛乾粉)
隻 1120 現有 1120 0 1120 0

352 原有 A棟1F ASAPF001~012 盆景 盆 12 現有 12 0 12 0

353 原有 園區B1F,B2F ALJAF001~556
吊式車位牌示

(專有車位)
組 556 現有 656 100 656 100
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354 原有
B、C、D、E棟

頂樓機房
ADDAF001~348 光觸媒空調濾網 組 348 現有 348 0 348 0

355 原有
A棟B1F
中控室

AGABA001 CATV 套 1 現有 1 0 1 0

356 原有
B1F

南北車道旁
ASNBF001~004

園區南北車道進出口-手動
防洪閘門

片 24 現有 4 -20 4 -20

357 原有 庫房 ABDAG001~020 20型滅火器(20P) 支 20 現有 20 0 20 0

358 原有
A棟B1F
中控室

AEKAA001 19"機櫃式光纖接線箱(24阜) 台 1 現有 1 0 1 0

359 原有
A棟B1F
中控室

AALAA001
19"-75cm

密閉式配電箱(15U)
台 1 現有 1 0 1 0

360 原有
A棟B1F
中控室

AQCAA001~010 桌子 張 10 現有 10 0 10 0

361 原有
A棟B1F
中控室

AQDAA001~020 椅子(無把手) 張 20 現有 20 0 20 0

362 原有
A棟B1F
中控室

AEMAA001 33"電腦螢幕 台 1 現有 1 0 1 0

363 原有

A棟、D棟大門

X、Y光棚西側

門

3M條紋吸水墊(4×8尺) 片 5 現有 5 0 5 0 另有一片備品(放置BB215

室)

364 原有
各棟客用電梯

口
3M條紋吸水墊(4×3尺) 片 26 現有 26 0 26 0 另有11片備品(放置BB215

室)

365 原有

B棟頂樓、C棟
頂樓、D棟頂
樓、E棟頂樓

ADUAF001~009 手動可調式不銹鋼風門 組 9 現有 9 0 9 0

366 原有
A棟B1F
中控室

ASUAA001~002 噪音計 台 2 現有 2 0 2 0

367 原有 E棟一樓 AQEAE001 不銹鋼玻璃門 台 1 現有 1 0 1 0

368 原有 E棟一樓 ABDCE001 100P滅火器 台 1 現有 1 0 1 0

369 原有 E棟一樓 ABHAE01 油槽標示牌 片 3 現有 3 0 3 0

370 原有 一樓外圍八處 ASVAF001~008 遮陽傘 支 8 現有 8 0 8 0 一支風損壞

371 原有 一樓外圍八處 ASWAF001~008 鋁製烤漆室外椅 座 8 現有 8 0 8 0

ASOAF001~031
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